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PROTOKOL KONTROLI Nr 342/HK/17

Czeszéw, dnia 14 wrzesénia 2017 r.

(miejscowosé i data)

przeprowadzonej przez Mariolg Dominik Sekcja Jakoéci Wody i Prébobiorcéw, Nr upowaznier:: 06/17
(state), 863/17 (jednorazowe)

(imig i nazwisko, komdrka organizacyjna, nr upowaznienia do wykonywania czynno$ci kontrolnych)

Pracownika (-6w) upowaznionego (-ych) przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

w Trzebnicy
(nazwa organu Panistwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrole przeprowadzono na podstawie art.1, art. 4, art.12 ust.1 i art. 25 ust.1 ustawy z dnia 14
marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2017 r. poz.1261) w zwigzku z art. 67
§ 1 oraz art. 68 § 1i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1257)

I. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany
Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82,71 312 81 93,

urzad@zawonia.pl

{peina nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotyczaca kontrolowanego obiektu
Wodociag sieciowy Czeszéw

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagan
Gmina Zawonia, ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia, tel. 71 312 81 82,71 312 81 93,

urzad@zawonia.pl

(imig i nezwisko/pelna nazwa (inwesloi/organ zaloiycielskifv przypadiu spolki cywilnej wymienic wszysthich wspoinikéw)

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spolid cywilne adresy zamieszkania wszystiich wspdinikéw/elafon/faks/poczta
elektronicznal)

4. NIP/REGON/PKD - odpowiednio NIP 915 —16 — 03 - 787 REGON 931934905

5. Osoba kierujgca podmiotem kontrolowanym:
Agnieszka Wersta — Wojt Gminy

(fmig f nazwisko/stanowiskao)

6. Osoba upowazniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Stawomir Frania — Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej
(imie i nazwisko/stanowisko/dane upowazniajaceqo/data wydania upowaznienia/nr)

7. Inne osoby, w obecnosci ktorych przeprowadzono kontrole*
Nie dotyczy.

(imig i nazwisko/stanowisko/inne)
II. INFORMACJE DOTYCZACE KONTROLI
1.Data i godzina rozpoczegcia kontroli: 14 wrzesnia 2016 r. godz. 12 30.
2.Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* 21 sierpnia 2017 .
3.Przyczyna odstgpienia od zawiadomienia:
Nie dotyczy
4. Data i godzina zakoriczenia kontroli: 14 wrzeénia 2017 r. godz. 15 00.

5.Czas kontroli obszaru, w ktérym stwierdzono nieprawidtowosci*
Nie dotyczy.

6. Zakres przedmiotowy kontroli

Kontrola kompleksowa urzadzen wodociggowych.
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7 .Wyposazenie uzyte podczas kontroli*
Nie dotyczy.
(nazwa wyposazenia/nr identyfikacyjny)

8.Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano probki do badan laboratoryjnych**
— nr i nazwa protokotu/ow*

Nie dotyczy.

9.Podczas kontroli wykonano zapis dzwieku lub obrazu*
Nie dotyczy.

10.Korzystano* z wynikdw badan i pomiaréw
Nie dotyczy.

11.Dokumenty oceniane w trakcie kontroli.

- Pozwolenie wodnoprawne na szczegéine korzystanie z wod wydane przez Staroste Trzebnickiego
na czas okreslony do dnia 31 grudnia 2020 roku, Nr OS 6223/11/2010 z dnia 08.11.2010.

12. Wykaz dokumentéw zatgczonych do protokotu kontroli.
Nie dotyczy.
13.Podczas kontroli wypetniono formularze kontroli

Nie dotyczy.
lll. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne
informacje istotne dla ustaleri kontroli.

Aktualnie nie jest prowadzone postepowanie administracyjno-egzekucyjne w stosunku
do kontrolowanego obiektu.

2.Informacje istotne dla ustalen kontroli np. stwierdzenia dotyczace stanu technicznego
podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego:
Ujecie wodociggu stanowig 2 studnie giebinowe (nr 2 i nr 3) znajdujace sie w miejscowosci Czeszow

(potozone ok. 0,5 km od budynku Stacji Uzdatniania Wody - SUW). Posiadajg one oddzielne,
wydzielone, ogrodzone i oznakowane strefy ochrony bezposredniej. Bramy wjazdowe na teren stref
zamykane sg na kiodki. Teren stref jest uporzadkowany, trawa wykoszona. Studnie przykryte
sg metalowymi pokrywami, zamykanymi na kiédki, posiadajg wentylacje. Ujecie posiada réwniez
wydzielong strefe ochrony posredniej. Budynek SUW posiada jedng hale w ktorej prowadzone
sg procesy uzdatniania i dezynfekcji wody. Uzdatnianie wody zachodzi na dwéch filtrach
odzelaziajgco — odmanganiajgcych. Woda napowietrzana jest za pomoca aeratora. W hali SUW
znajdujg sig¢ 3 pompy ttoczace wode do sieci wodociggowej (typ HYDRO-VACUM), sterownia pomp,
sprezarka — Boksyt, urzadzenie monitorujace prace zbiornikéw wody czystej (firmy HYDROTERM)
w hali SUW oraz 1 zbiornika w Ziotowie (obok budynku Strazy Pozarnej). Do dezynfekgcji wody
stosowany jest wodny roztwér podchlorynu sodu, ktéry dozowany jest do zbiornika wody czyste;j.
W hali SUW panuje porzadek. Zbiornik wody czystej, ktéry znajduje sie w Czeszowie ,wbudowany
jest” w budynek SUW. Obok budynku SUW znajduje sie 8 zbiornikéw na poptuczyny (czysta woda
z poptuczyn sptywa do rzeczki), 1 odwiert studni (ktéry nie jest eksploatowany) oraz fundamenty
starego budynku. Teren wokét SUW jest ogrodzony, oznakowany, uporzadkowany, trawa wykoszona,
brama zamykana na ktédke. W miejscowosci Ziotéw znajdujg sie 2 zbiorniki wody czystej: jeden
obok budynku Strazy Pozarnej, a drugi obok boiska pitki noznej. Do zbiornika wody czystej obok
Strazy Pozarnej przylega (wspéina $ciana) przepompownia wody, w ktérej Znajdujg sie 2 pompy
(HYDRO-VACUM), sterownia pomp, urzadzenie do monitorowania pracy pomp i zbiornika, chlorator
dozujacy wodny roztwér podchlorynu sodu. Teren wokét zbiornika ogrodzony, oznakowany, trawa
wykoszona, furtka zamykana na ktédke. Teren wokét zbiornika znajdujgcego sie obok boiska pitki
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noznej jest ogrodzony, oznakowany, trawa wykoszona, brama zamykana na kiédke. Wiaz
do zbiornika przykryty metalowg pokrywg zamykang na kitédke. Wodociag zaopatruje w wode
1600 osob, ktére sa mieszkancami nastepujgcych miejscowosci: Czeszéw, Ztotdw, Ziotowek,
Trzgsowice, Maleszéw, Stanigcice. Produkcja wody ok. 252,00 m®/24 h. Dlugos$¢ sieci wodociggowe;j
- 41,20 km. Sie¢ wodociggowa wykonana jest z PCV. Na dzien przeprowadzonej kontroli jako$é
wody produkowanej przez ww. wodocigg spetnia wymagania zawarte w rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1989). Prowadzona jest wewnetrzna kontrola jakosci wody. Zakres badan,
czestotliwo$¢ poboru prébek wody oraz lokalizacja punktéw poboru prébek wody uzgadniana
jest z Panstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Trzebnicy. Wodocigg obstugiwany
jest przez 1 Pracownika.

3.Nieprawidtowosci  stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepiséw prawnych,
ktére naruszono™:

4. Dorazne zalecenia, uwagi i wnioski*
Nie dotyczy.

IV.UWAGI | ZASTRZEZENIA OSOB UCZESTNICZACYCH W KONTROLI
1. Omowiono wyniki kontroli, dokonano/ nie-dekorano wpisu do ksigzki kontroli/dziermikebodowy

3. Poprawki i uzupetnienia do protokotu — naniesiono/nie
Naniesiono™ .............covcvviieievennnn. T i i A A ST A TTeY

(imig i nazwisko/stanowisko)
W WYSOKOSCi............ e
SIOWIUC. .. ... o o e e e e e e

(nr mandatu
KaImego).. ... ... . isxisusisiviassassinsns smm s ot iss a ai i diiaig  dadenes RS e S RN A

(podstawa
PUBWNIA) ....... ... cunsmsmimismesebon s s mss e s e s S s e i e o S S A G S35

5. Upowaznienie do nakfadania grzywien w drodze mandatu karnego nr... 7.7 ...z dnia
wydane przez

(nazwa organu Paristwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana zostata pouczona o prawie odmowy przyjecia mandatu.
Z tego prawa skorzystata/nie skorzystata**
Nie dotyczy.
7. Dane osoby odmawiajgcej przyjecia mandatu
Nie dotyczy.

(imig i nazwisko/adres




Strona 4z (4)

8. Protokoét zostat sporzadzony w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach

9. Z treécig protokotu kontroli zapoznano sig¢/nie-zapezreane-sig ™
10. W przypadku odmowy podpisania protokotu nalezy wpisa¢ powod odmowy podpisania protokotu

Nie dotyczy
= :"..-;':c:-.-;:.-n Referatu
_ f_::. "'i. :‘. : fark | o : “'.:',I,:_ |
..... lz..(;x.r'.‘f-}f-\- R T \§‘i" C""'""'Q. T R PR RTLPTIes ﬁy PALEO o

(czytelny podpis oséb obecnych podczas kontrolj)

(czytelny podpis kontrolujgcego (-ych)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOLU

Protokot kontroli sanitarnej otrzymatem(-am) w
ANl .. AL 2L APLT it

i v 3 n
PV ST v ¥ =0 O S e
(czytelny podpis osoby odbierajgcej protokét i piecze¢ podmiotu)

W trakcie kontroli wykerzystano/nie wykorzystano formularze
kontroli**...... ... .o T T s s vramisiaes sk i

(nazwa/nr)

POUGZENIE: W terminie 7 dni od daty doreczenia niniejszego protokofu kontroli mogq zostac
zgloszone zastrzezenia do ustalen stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczg warunkow skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania
kontroli.

Strona na kazdym etapie postepowania ma prawo wgladu w dokumentacje w siedzibie
wlasciwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej nalezy wpisac ,nie dotyczy"

** niewlasciwe skre$li¢




